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Notice d’instructions
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Panneaux de contrôle
tarif bleu pour compteur
électronique monophasé
et disjoncteur de 
branchement

F

réf.

GA 01X

GA 01Z

cote A

40

55

fixations :

170 x 100

230 x 100

- sur mur

- sur goulotte
- sur rehausse

Arrivée EDF

Départ client



6G 5010.c

NFC 14-100

NFC 14-100

Arrivée EDF + câble téléreport
les câbles doivent arriver sous conduit
jusque dans le domaine de la NFC 14-100
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x 4
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Montage au dessous du coffret
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x 4

x 4

➀

➁

Remarque : en cas d’utilisation
de connecteurs Cu/Ai, ces pro-
duits doivent se loger dans le
volume du tableau réservé au
domaine de la NFC 14-100

Fixation murale

Cloison de séparation

Fixation sur goulotte avec kit GS 91AA2A1
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C
C2C1

A

B
B2

x 4

+

Montage tableau seul

Montage au dessus du coffret

2
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Volume NFC 15-100

Mise en place de la goulotte 
et de la cloison de séparation

Mise en place des connecteurs Fermeture du tableau

Condamnation du tableau

Vis anti-fraude
recouverte 
par le compteur

Vis de plombage

Départ client

Condamnation du tableau

Trappe d’accès à la filerie

E

C4C3

Accès à la filerieE1 E2
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➁

➁

➂

D Connecteurs de liaison 
compteur-disjoncteur
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3 x 16

3 x 16

70

Fixation des appareils et plombage
du tableau avec disjoncteur 70 mm

Fixation des appareils et plombage
du tableau avec disjoncteur 105 mm


