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Introduction 
Comment paramétrer le régulateur 
d’un TXM646R. Comment paramétrer 
l’appareil thermostat du serveur 
domovea, TJA470 ou TJA670. 
 

Le thermostat du TXM646R assurera 
la boucle de régulation chauffage ou 
refroidissement. La température 
ambiante sera récupérée au travers 
d’un appareillage mural Gallery par 
exemple.  

La température de consigne et le 
mode, confort, réduit, eco, hors gel 
ou hors chaud sera positionné avec 
Domovea. Il sera possible de 
visualiser la température ambiante et 
la demande de chauffage ou de 
refroidissement. 

La commande des vannes sera 
assurée par une des sorties du 
TXM646R. 
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Paramètre device 
thermostat du 
TXM646R dans ETS. 
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Réalisation des liens 
entre les participants. 
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Identification des 
objets sur le client 
domovea. 
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